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1 Inledning 
Planerad nybyggnad av bostäder, kontor, centrum, vård, hotell i Mölndal, söder om 
AstraZeneca.  
 
I denna rapport redovisar vi beräkningsresultat på industribuller från ett befintligt 
kyltorn norr om planområdet.  
Vi anger även gällande riktlinjer enligt Naturvårdsverket. 
 
Trafikbuller behandlas inte i denna rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyltorn 

Planområde 
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2 Termer och definitioner 
Nedan följer kortfattat symboler och storheter som används i denna rapport. 

Storhet Symbol Enhet Kommentar 

Ekvivalent A-vägd 
ljudtrycksnivå LpA,eq [dBA] Medelljudnivå beräknad som ett frifältsvärde 

Tabell 2.1 Lista över termer 
 

3 Krav 
Nedan följer kortfattat vad som står i ”Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller, RAPPORT 6538 • APRIL 2015” Gäller bostäder och vårdlokaler, ej 
kontor och centrumverksamhet. 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-
industrier/  
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4 Beräkningsunderlag 
Indata till beräkningarna: datablad på Howden Cooling Fans, 13 SX 4. Summa för 3 st. 
LwA ~ 90 dBA 

 
 
På kyltornet finns 3 likadan fläktar, se satellitbild nedan: 

 

principlayout 
planerade bostäder, 
ca 25 meter till 
kyltorn 

befintligt 
kyltorn 

principlayout 
planerade 
kontor/centrum 

Ca 25 meter mellan kyltorn 
och planerade bostäder.  
 
Kontor och Centrum 
innefattas inte av 
Naturvårdsverkets regler 
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5 Beräkningsresultat 
Ljudeffekten hos en fläkt är LwA ~ 85 dBA vilket ger upphov till en ljudtrycksnivå 
(inkluderat alla tre fläktar) på 25 meters avstånd (närmsta bostads/vårdfasad)  
på ca 54 dBA � ljuddämpad sida krävs, alternativt skärmning vid ljudkällan. 
 
Gränsen för då inga åtgärder/anpassningar av lägenhetslayouterna behöver göras är  
45 dBA vilket i detta fall innebär ett avstånd från kyltornet på ca 70 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De planerade lägenheterna är 
enkelsidiga mot norr / nordost 
vilket innebär att en lokal skärm 
vid ljudkällan krävs. 
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Bild inifrån kyltorn 
 
 
 

6 Sammanfattning 
Lokal skärm vid kyltornet krävs för att nå ljudnivå 45 dBA vid närmaste planerade 
bostäder. Höjd och placering av skärm detaljprojekteras i samråd med berörda parter. 
Angiven höjd i denna rapport är ungefärlig.  
 
 
Göteborg, den 14 november 2018 
 
Cedås Akustik AB 
 
Andreas Cedås 
 


